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EXISTUJÚCE PÓROBETÓNOVÉ MURIVO - Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC, MALTA NA PÓROBETÓN

EXISTUJÚCE ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

DOPĹŇANÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

LEGENDA MATERIÁLOV

VYZNAČENIE DOPĹŇANÝCH KONŠTRUKCIÍ

EXISTUJÚCE OBVODOVÉ TEHLOVÉ MURIVO - Z TEHLY PLNEJ PÁLENEJ, MUROVANÉ NA MVC MALTU

EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ TEHLOVÉ MURIVO - Z TEHLY PLNEJ PÁLENEJ, MUROVANÉ NA MVC MALTU

EXISTUJÚCE NENOSNÉ TEHLOVÉ MURIVO - PRIEČKY A PRÍMUROVKA

OZN.

1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12

NÁZOV MIESTNOSTI

ZÁDVERIE + SCHODISKO

PLOCHA [ m2 ]

9,22

13,87
6,62
14,02

6,59
7,23
14,58

5,12

CELKOVÁ PLOCHA

13,96

1.15

3,62

1.01

1.14
1.13

1.16 17,66

1.18
1.19

98,03
15,72

4,381.23

1.21 2,49
1.20 5,33

1.25

1.17 7,82

8,301.26

1.28 9,59
2,921.27

2,42

5,12
13,96
14,58
7,23

8,01

LEGENDA MIESTNOSTÍ

DOPĹŇANÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ TEHLOVÉ MURIVO MUROVANÉ NA MVC MALTU - hr. 300 mm a 500 mm, P12 resp. P15

DOPĹŇANÉ NENOSNÉ SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY - hr. 100 , 125 mm , INŠTALAČNÉ PRIEČKY

RASTLÝ TERÉN

DOPĹŇANÉ VÝPLŇOVÉ TEHLOVÉ MURIVO resp. NENOSNÉ PRIEČKOVÉ MURIVO

DOPĹŇANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA - SOKLOVÁ DOSKA / POLYSTYRÉN XPS

DOPĹŇANÝ HUTNENÝ ZEMNÝ NÁSYP

POVRCHOVÁ ÚPRAVA (INTERIÉR)

PODLAHA SOKEL STENY STROP

F1, F1*
F1
F3*
F3*

F2, F2*
F3*
F3
F3*
F3*
F3*
F3*
F3*
F3*
F3*
F3*
F3
F3
F2
F2
F2
F3*

F2*

F2
F2
F2*
F2*

W2
W2
W2

W3, W3*
W2

W3, W3*
W2

W3, W3*
W2
W2

W3, W3*
W3, W3*

W2
W2

W3, W3*
W2
W2

W2, W4, W5
W2, W4

W6
W2

W7

W2
W2
W7
W7

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C2
C2

C2

C2
C2
C2
C2

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ ELI

328,69 m2CELKOVÁ PLOCHA

VIP ŠATŇA
HYGIENICKÁ BUNKA
VSTUP + CHODBA
SKLAD + EKONOMAT
CHODBA

CHODBA

ŠATŇA MUŽI
HYGIENICKÁ BUNKA

HYGIENICKÁ BUNKA

BAR
SUCHÝ SKLAD POTRAVÍN  

WC MUŽI - PREDSIENKA

CHODBA

ŠATŇA ZAMESTNANCI

BISTRO

WC ŽENY

ŠATŇA ŽENY

HYGIENICKÁ BUNKA

ŠATŇA ŽENY
ŠATŇA MUŽI

HYGIENICKÁ BUNKA

CHODBA

VSTUP
WC BEZBARIÉROVÉ

DOPĹŇANÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE - TRIEDA BETÓNU A VYSTUŽENIE VIĎ STATIKU

1.22 1,80 F3* W3, W3* C2WC ZAMESTNANCI

POZNÁMKA:
ROZMERY POTREBNÉ KONTROLOVAŤ NA STAVBE
TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
KÓTY, PLOCHY A OBJEMY SÚ ORIENTAČNÉ, ODVODENÉ Z NAMERANÝCH, PREDPOKLADANÝCH PRÍPADNE DOSTUPNÝCH  
PROJEKTOVÝCH PODKLADOV, JE NUTNÉ ICH BRAŤ S VEDOMÍM MOŽNEJ ODCHÝLKY OD SKUTOČNÉHO STAVU
 

V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A UPRAVIŤ
 

JEDNOTLIVÉ ROZVODY PROFESIÍ JE POTREBNÉ KOORDINOVAŤ NA STAVBE, VIĎ PD PROFESIÍ 
VO VÝKRESOCH SA ZOBRAZUJÚ A KÓTUJÚ HRUBÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV V ZMYSLE STN
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH A VÝKOPOVÝCH PRÁC JE ZHOTOVITEĽ STAVBY POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH 
EXISTUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ A PRÍPOJOK VO VŠETKÝCH MIESTACH NA TRASE, KDE SA BUDÚ VYKONÁVAŤ ZEMNÉ 
A BÚRACIE PRÁCE, ABY SA PREDIŠLO ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU

PÔDORYS 1.NP M 1:50
NAVRHOVANÝ STAV

POZNÁMKY 
POZNÁMKA 5 - MEDZI STROPOM A PODHĽADOM BUDÚ VEDENÉ ROZVODY PROFESIÍ - ZDRAVOTECHNIKA, 
VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTROINŠTALÁCIE, PODROBNE VIĎ PD JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

POZNÁMKA 6 - JE ZOBRAZENÉ ORIENTAČNÉ ZARIADENIE NÁBYTKU, ZARIAĎOVACIE PREDMETY NIE SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY ČASTI ASR 
ALEBO INTERIÉRU, BUDÚ ZAOBSTARANÉ INVESTOROM resp. NÁJOMCOM BISTRA; SANITA JE SÚČASŤOU ČASTI ZTI

POZNÁMKA 7 - JE NAVRHOVANÁ MUROVANÁ PREDSTENA Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL MUROVANÝCH NA VÁPENNO CEMENTOVÚ MALTU, 
AK NEBUDE MOŽNÉ REALIZOVAŤ MUROVANÚ PREDSTENU ZREALIZOVAŤ TEHLOVÝ PÁSIK LEPENÝ NA PODKLAD

ŠTRKOVY OBSYP
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1.03

1.04

1.05

1.06  

1.07

POZNÁMKA 7POZNÁMKA 7

SPEVNENÁ PLOCHA TERASY V RÁMCI 
SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY

SPEVNENÁ PLOCHA V RÁMCI 
SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY

1.17

STROP 2 - C2 JADROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, TMAVÝ NÁTER + SDK PODHĽAD

STROP 3 - C3 VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, BIELY NÁTER (MAĽBA) + AKUSTICKÝ PODHĽAD HERAKLITH (BIELY) MEDZI REBRÁ

PODLAHA 2* - F2* (SKLADBA P3*) BETÓN S LEŠTENÝM (VYBRÚSENÝM) A ZALAKOVANÝM MATNÝM POVRCHOM resp. PANECIEROVÁ DOSKA
S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU, DO VLHKÝCH PRIESTOROV 

PODLAHA 1 - F1* (SKLADBA P2) PROTIŠMYKOVÝ BEZPRAŠNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

PODLAHA 2 - F2 (SKLADBA P3) BETÓN S LEŠTENÝM (VYBRÚSENÝM) A ZALAKOVANÝM MATNÝM POVRCHOM resp. PANECIEROVÁ DOSKA

PODLAHA 3* - F3* (SKLADBA P4*) BEZPEČNOSTNÝ VINYL, POŽIADAVKA NA PROTIŠMYK R10-R11, DO MOKRÝCH PRIESTOROV

STENY 2 - W2 VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, BIELY NÁTER (MAĽBA) 

STENY 3* - W3* SADROVÁ OMIETKA A STIERKA NA VYROVANANIE PODKLADU, OBKLAD STIEN VINYLOM

STENY 4 - W4  (POZNÁMKA 7) PREŠKÁROVANIE ŠKÁR TEHLOVEJ PREDSTENY MALTOU, BIELY VRCHNÝ MATNÝ NÁTER

STENY 5 - W5 UŠĽACHTILÁ JEMNÁ SADROVÁ STIERKA, BIELY NÁTER (MAĽBA)

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV (INTERIÉR)

W5 W5
W4W4 W4W4

PODLAHA 3 - F3 (SKLADBA P4) VINYL, POŽIADAVKA NA PROTIŠMYK R9

PODLAHA 1 - F1 (SKLADBA P1) BEZPRAŠNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

SDK 1 - BIELY HLADKÝ PODHĽAD NA PODKONŠTRUKCII (CD, UD PROFILY)

HRK 1 - AKUSTICKÝ PODHĽAD HERAKLITH (BIELY) MEDZI REBRÁ, NA PODKONŠTRUKCII (CD, UD PROFILY)

1.16

1.20

1.21

1.22
1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

8,501.24 F2* W7 C2WC MUŽI

1.18

1.19
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SDK 1

+3,350

SDK 1
+3,350

DAŽĎOVÝ ZVOD 
VYHRIEVANÝ (DEVI)

DAŽĎOVÝ ZVOD 
VYHRIEVANÝ (DEVI)

+0,450

±0,000 = 145,90 m.n.m.
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±0
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±0,000
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POZNÁMKA 8 - OBLÚKOVÁ SADROKARTÓNOVÁ STENA, UMIESTNENIE PRED MUROVANOU NOSNOU STENOU

POZNÁMKA 8POZNÁMKA 8

PU
LT

PULT

PULT

DZ1
LS

DZ2
LS

-0,010 = 145,89 m.n.m. -0,010 = 145,89 m.n.m.

-0,010 = 145,89 m.n.m. SPEVNENÁ PLOCHA TERASY V RÁMCI 
SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY-0,010 = 145,89 m.n.m.

MINCOMAT 
DVEROVÉHO ZÁMKU

DZ4
LS

DAŽĎOVÝ ZVOD 
VYHRIEVANÝ (DEVI)

DAŽĎOVÝ ZVOD 
VYHRIEVANÝ (DEVI)

DZ3
LS1,0 ~2,0 %

VSTUP BISTROVSTUP BISTRO, VIP
SPEVNENÁ PLOCHA V RÁMCI 

SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY

Š3
DRENÁŽ

±0,000 = 
145,90 m.n.m.

VSTUP 
VEREJNÉ 
TOALETY

Š2
DRENÁŽ

Š1
DRENÁŽ

Š4
DRENÁŽ

NAPOJENIE SMER JAZIERKO SO 07
ORIENTAČNE 20 bm

NAPOJENIE SMER JAZIERKO SO 07
ORIENTAČNE 20 bm

ZELEŇ NA FASÁDE

1,0 ~2,0 %

HLAVICA 
ZTI

HLAVICA 
ZTI

ZELEŇ NA FASÁDE

VSTUP 
ŠATNE

ZELEŇ NA 
FASÁDE

ZELEŇ NA 
FASÁDE

+0,450 = 
146,35 m.n.m.

INŠTALAČNÁ PRIEČKA

CELOROČNÁ PREVÁDZKA

CELOROČNÁ PREVÁDZKA

+0,300

±0,000

1 115
2 300

±0,000 = 
145,90 m.n.m.
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SDK 1

+3,350

VSTUP 
ŠATNE

VINYL

BETÓN

STENY 3 - W3 OBKLAD STIEN VINYLOM

STENY 6 - W6 VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, HYGIENICKÝ UMÝVATEĽNÝ NÁTER

STENY 7 - W7 VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, KERAMICKÝ OBKLAD

STENY 6* - W6* HYGIENICKÝ UMÝVATEĽNÝ NÁTER

F1
F1
F3* 

-
-
-

F3
-

F3*
F3*

-
-

F3*
F3*

-
F3
F3
-
-
-

F3*

-

-
-
-
-

-

-

PRIERAZ CEZ ZÁKLAD
ø 180 mm, dl. 800 mm

PRIERAZ CEZ ZÁKLAD
ø 180 mm, dl. 800 mm

SDK PREDSTENA
v. 1250 mm

DOPLNIŤ
DRENÁŽ 26 bmDOPLNIŤ

DRENÁŽ 26 bm

OBKLAD v. 2150 mm

SDK PREDSTENA
v. 1250 mm

800

4 1
00

800

4 1
00

SD
K 

1
+3

,35
0

SDK PREDSTENA v. 1250 mm

2 x VZT ŽALÚZIA

DOMUROVAŤ PRIEČKU 
PO STROP - OD v. 2 000 mm

F2*

F2*

+2,400 = 
148,30 m.n.m.
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MREŽA ANGLICKÝ DVOREC 
(VIĎ POHĽADY)

ZÁKLAD / OPORNÝ MÚR 
VIĎ SAMOSTANÝ VÝKRES SCHODISKA

ZÁKLAD / OPORNÝ MÚR 
VIĎ SAMOSTANÝ VÝKRES SCHODISKA

POZNÁMKA 9 - DOPĹŇANÉ PREKLADY - VIĎ TECHNICKÁ SPRÁVA resp. STATIKA

POZNÁMKA 10 - VO VÝKRESOCH ARCHITEKTONICKO-STAVEBNEJ ČASTI NIE SÚ VYZNAČENÉ PRIERAZY, PRESTUPY, DRÁŽKY resp. MIESTA 
PRESTUPOV CEZ ZÁKLADOVÚ DOSKU. PRESNÉ POLOHY SÚ ZADEFINOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII PROFESIÍ - NAJMÄ ZTI 
ZDRAVOTECHNIKA (VRÁTANE VÝKAZU VÝMER A ROZPOČTU)

POZNÁMKA 9

LEGENDA PODHĽADOV
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